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ventilacijski šaht
beton

P:25,78 m2

spremište
beton

P: 61,41 m2

ventilacijski šaht
beton

P: 9,02 m2

ventilacijski šaht
beton

P: 4,19 m2

SP-3-02
epoxy

P:10,84  m2

SP-3-03
epoxy

P:4,72 m2

SP-3-01
epoxy

P:6,58 m2

SP-3-19
epoxy

P:9,06 m2

SP-3-18
epoxy

P: 3,97 m2

SP-3-20
epoxy

P:12,42  m2 SP-3-17
epoxy

P:3,91 m2

SP-3-16
epoxy

P: 3,84 m2

SP-3-15
epoxy

P:4,06 m2

SP-3-14
epoxy

P:7,94 m2

SP-3-13
epoxy

P:5,77 m2

SP-3-12
epoxy

P:9,87 m2

epoxy
P:5,73 m2

SP-3-10
epoxy

P:5,73 m2

SP-3-09
epoxy

P:5,73 m2

SP-3-08
epoxy

P:5,72 m2

zapornica
epoxy

P:3,58 m2

zapornica
epoxy

P:3,58 m2zapornica
epoxy

P:3,52 m2

zapornica
epoxy

P:3,76 m2

SP-3-04
epoxy

P: 4,13 m2

SP-3-21
epoxy

P:4,84 m2

GPM-3-102
epoxy

P:20,53 m2

GPM-3-103
epoxy

P:15,30  m2

GPM-3-104
epoxy

P:15,30  m2

GPM-3-105
epoxy

P:15,30  m2

GPM-3-106
epoxy

P:15,30  m2

GPM-3-107
epoxy

P:15,30  m2

GPM-3-108
epoxy

P:15,30  m2

GPM-3-109
epoxy

P:15,30  m2

GPM-3-110
epoxy

P:15,30  m2

GPM-3-111
epoxy

P:15,33 m2

GPM-3-112
epoxy

P:21,01 m2

GPM-3-118
epoxy

P:13,83  m2

GPM-3-117
epoxy

P:29,16 m2

GPM-3-116
epoxy

P:33,58 m2

GPM-3-115
epoxy

P:15,15  m2

GPM-3-114
epoxy

P:17,99  m2

GPM-3-113
epoxy

P:29,29 m2

SP-3-06
epoxy

P:10,40  m2

stubište
epoxy

P: 7,78 m2

GPM-3-097
epoxy

P:13,33  m2

GPM-3-098
epoxy

P:13,36 m2

GPM-3-086
epoxy

P: 22,02 m2
GPM-3-099

epoxy
P: 25,66 m2

G-3-14
epoxy

P:20,37 m2

G-3-10
epoxy

P:19,94  m2

G-3-11
epoxy

P:19,88  m2

G-3-15
epoxy

P: 20,00 m2

GPM-3-087
epoxy

P:18,11 m2

G-3-16
epoxy

P:30,55 m2

GPM-3-088
epoxy

P:24,36 m2

GPM-3-089
epoxy

P:21,91 m2

GPM-3-090
epoxy

P:21,91 m2

GPM-3-091
epoxy

P: 30,65 m2

GPM-3-100
epoxy

P:18,11 m2

GPM-3-092
epoxy

P:19,21  m2

GPM-3-101
epoxy

P:14,04  m2

G-3-12
epoxy

P:20,48 m2
G-3-17

epoxy
P:20,09 m2

G-3-13
epoxy

P:19,84  m2

G-3-18
epoxy

P:20,20 m2

GPM-3-093
epoxy

P:17,88 m2

G-3-19
epoxy

P:25,89 m2

GPM-3-094
epoxy

P:20,30 m2

GPM-3-095
epoxy

P:24,00 m2

GPM-3-096
epoxy

P:25,77 m2

stubište
epoxy

P:7,72 m2

stubište
epoxy

P:7,74 m2

stubište
epoxy

P:8,13 m2

stubište
epoxy

P:8,02 m2

stubište
epoxy

P: 8,15 m2

stubište
epoxy

P:7,46 m2

stubište
epoxy

P:7,23 m2

stubište
epoxy

P:7,27 m2

stubište
epoxy

P:7,40  m2

stubište
epoxy

P:7,90 m2

akumulacijski sprinkler bazen
beton

P:115,91 m2

sprinkler stanica
beton

P:22,98 m2

GR-GAR
beton

P:5,97 m2

SP-3-07
epoxy

P:8,26 m2

G-3-20
epoxy

P:54,22 m2

ventilacija garaže
epoxy

P:13,59  m2

SP-3-05
epoxy

P:3,66 m2

ventilacija garaže
epoxy

P:18,12  m2

GPM-3-085
epoxy

P:12,73  m2

GPM-3-014
epoxy

P:26,30 m2

GPM-3-024
epoxy

P: 27,21 m2

GPM-3-023
epoxy

P:12,97 m2

GPM-3-022
epoxy

P:18,88  m2

GPM-3-021
epoxy

P:17,46 m2

G-3-05
epoxy

P:35,40 m2

GPM-3-001
epoxy

P:20,50 m2

GPM-3-002
epoxy

P:15,30  m2

GPM-3-003
epoxy

P:15,30  m2

GPM-3-004
epoxy

P:15,30 m2

GPM-3-005
epoxy

P:15,30 m2

GPM-3-006
epoxy

P:15,30  m2

GPM-3-007
epoxy

P:15,31  m2

GPM-3-008
epoxy

P:15,30 m2

GPM-3-009
epoxy

P:15,30 m2

GPM-3-010
epoxy

P:15,30 m2

GPM-3-011
epoxy

P:20,97 m2

GPM-3-012
epoxy

P: 24,22 m2

GPM-3-013
epoxy

P:21,87 m2

hodnik
epoxy

P:25,31 m2

garaža
beton

P: 2.441,73 m2

GPM-3-015
epoxy

P:19,20  m2

GPM-3-016
epoxy

P: 21,05 m2

GPM-3-017
epoxy

P: 22,05 m2

GPM-3-018
epoxy

P:24,10 m2

GPM-3-019
epoxy

P:24,37 m2

GPM-3-020
epoxy

P:31,37 m2

GPM-3-025
epoxy

P:14,76 m2

GPM-3-026
epoxy

P:17,51 m2

GPM-3-027
epoxy

P:17,47 m2

GPM-3-028
epoxy

P:13,99  m2

GPM-3-029
epoxy

P:14,63  m2

GPM-3-030
epoxy

P:14,18  m2

GPM-3-031
epoxy

P:13,80  m2

GPM-3-032
epoxy

P:13,30 m2

GPM-3-033
epoxy

P:14,35  m2

GPM-3-034
epoxy

P:14,80 m2

GPM-3-035
epoxy

P:14,34  m2

GPM-3-036
epoxy

P:13,67 m2

GPM-3-037
epoxy

P:13,66  m2

GPM-3-038
epoxy

P:16,25  m2

GPM-3-039
epoxy

P:16,70  m2

GPM-3-040
epoxy

P:19,63  m2

GPM-3-041
epoxy

P:18,02  m2

GPM-3-042
epoxy

P:17,56 m2

GPM-3-043
epoxy

P:18,40 m2

GPM-3-044
epoxy

P:14,63  m2

GPM-3-045
epoxy

P:14,42  m2

GPM-3-046
epoxy

P:14,04  m2

GPM-3-047
epoxy

P:13,54  m2

GPM-3-048
epoxy

P:14,59 m2

GPM-3-049
epoxy

P:14,80 m2

GPM-3-050
epoxy

P:14,59  m2

GPM-3-051
epoxy

P:13,90  m2

GPM-3-052
epoxy

P:13,91  m2

GPM-3-053
epoxy

P:16,49  m2

GPM-3-054
epoxy

P:16,70  m2

GPM-3-055
epoxy

P:18,50  m2

GPM-3-056
epoxy

P:14,63  m2

GPM-3-057
epoxy

P:14,42  m2

GPM-3-058
epoxy

P:13,73 m2

GPM-3-059
epoxy

P:14,84 m2

GPM-3-060
epoxy

P:14,59  m2

GPM-3-061
epoxy

P:13,90 m2

GPM-3-062
epoxy

P:13,90 m2

GPM-3-063
epoxy

P:13,18 m2

GPM-3-064
epoxy

P:13,39  m2

GPM-3-065
epoxy

P:16,65  m2

GPM-3-068
epoxy

P:17,48  m2

GPM-3-069
epoxy

P:13,99  m2

GPM-3-070
epoxy

P:14,63 m2

GPM-3-071
epoxy

P:14,18 m2

GPM-3-072
epoxy

P:13,49  m2

GPM-3-073
epoxy

P:14,86  m2

GPM-3-074
epoxy

P:19,64  m2

GPM-3-075
epoxy

P:13,23 m2

GPM-3-076
epoxy

P:14,35  m2

GPM-3-077
epoxy

P:13,82  m2

GPM-3-078
epoxy

P:13,82  m2

GPM-3-079
epoxy

P:12,93  m2

GPM-3-080
epoxy

P:13,39  m2

GPM-3-081
epoxy

P:12,75 m2

GPM-3-082
epoxy

P:15,50  m2

GPM-3-083
epoxy

P:18,02  m2

GPM-3-084
epoxy

P:14,97  m2

GPM-3-066
epoxy

P:16,75  m2

G-3-01
epoxy

P:20,48 m2

G-3-02
epoxy

P:20,39 m2

G-3-07
epoxy

P:20,36 m2

G-3-03
epoxy

P:20,48 m2

G-3-04
epoxy

P:20,39 m2

G-3-09
epoxy

P:20,36 m2

GPM-3-067
epoxy

P:17,51 m2

OAV1-L 525x225
620 m³/h
pri podu

OAV1-L 525x225
620 m³/h
pri stropu

200x250
200x250

PP obzidani kanali
T=90 min

OAV1-L 525x225
600 m³/h

odsis pri stropu

OAV1-L 525x225
600 m³/h

dovod pri podu

200x250
200x250

200x500

200x500

PP obzidani i dovojeni kanali
T=90 min

OAV1-L 525x225
570 m³/h

odsis pri stropu

OAV1-L 525x225
570 m³/h

dovod pri podu

200x250

200x250
200x500

200x500

PP obzidani i dovojeni kanali
T=90 min

OAV1-L 525x225
600 m³/h

odsis pri stropu

OAV1-L 525x225
600 m³/h

dovod pri podu

200x500

200x500

200x250

200x250

6x AFZV 1885x1200
Luk= 30000 m3/h

AFZV 1885x1200
5000 m³/h

PP obzidani kanali
T=90 min

GPT.-3.4
Garažni potisni ventilator

Flakt Woods tip 31 JT-2LP-UBD-TB
d=315 mm
Brzine: 2

Brzina okrtaja 2900/1430 o/min
Protok: 4320/2124 m3/h

Potisak: 22 /5 N
N=0,92/0,23 kW; 400 V
Buka 59 dB(A) na 3 m

GPT.-3.3
Garažni potisni ventilator

Flakt Woods tip 31 JT-2LP-UBD-TB
d=315 mm
Brzine: 2

Brzina okrtaja 2900/1430 o/min
Protok: 4320/2124 m3/h

Potisak: 22 /5 N
N=0,92/0,23 kW; 400 V
Buka 59 dB(A) na 3 m

OV.GA-3.C3
Aksialni ventilator

Flakt Woods tip 90JM/25/4/9/30
L=50 000 m3/h

Ht=150 Pa
N=13,2 kW; 400 V

Buka usis/ispuh 77 dB(A) na 3 m
Buka okolina 53 dB(A) na 3 m

OV.GA-3.R1
Aksialni ventilator

Flakt Woods tip 90JM/25/4/9/30
L=50 000 m3/h

Ht=150 Pa
N=13,2 kW; 400 V

Buka usis/ispuh 77 dB(A) na 3 m
Buka okolina 53 dB(A) na 3 m

Zaštitna mrežica Ø900

SB Ø900 SB Ø900

Fleksibilni konektor ø900

Nepovratna zaklopka ø900

ø900

GPT.-3.2
Garažni potisni ventilator

Flakt Woods tip 31 JT-2LP-UBD-TB
d=315 mm
Brzine: 2

Brzina okrtaja 2900/1430 o/min
Protok: 4320/2124 m3/h

Potisak: 22 /5 N
N=0,92/0,23 kW; 400 V
Buka 59 dB(A) na 3 m

GPT.-3.1
Garažni potisni ventilator

Flakt Woods tip 31 JT-2LP-UBD-TB
d=315 mm
Brzine: 2

Brzina okrtaja 2900/1430 o/min
Protok: 4320/2124 m3/h

Potisak: 22 /5 N
N=0,92/0,23 kW; 400 V
Buka 59 dB(A) na 3 m

GPT.-3.5
Garažni potisni ventilator

Flakt Woods tip 31 JT-2LP-UBD-TB
d=315 mm
Brzine: 2

Brzina okrtaja 2900/1430 o/min
Protok: 4320/2124 m3/h

Potisak: 22 /5 N
N=0,92/0,23 kW; 400 V
Buka 59 dB(A) na 3 m

GPT.-3.6
Garažni potisni ventilator

Flakt Woods tip 31 JT-2LP-UBD-TB
d=315 mm
Brzine: 2

Brzina okrtaja 2900/1430 o/min
Protok: 4320/2124 m3/h

Potisak: 22 /5 N
N=0,92/0,23 kW; 400 V
Buka 59 dB(A) na 3 m

GPT.-3.12
Garažni potisni ventilator

Flakt Woods tip 31 JT-2LP-UBD-TB
d=315 mm
Brzine: 2

Brzina okrtaja 2900/1430 o/min
Protok: 4320/2124 m3/h

Potisak: 22 /5 N
N=0,92/0,23 kW; 400 V
Buka 59 dB(A) na 3 m

GPT.-3.13
Garažni potisni ventilator

Flakt Woods tip 31 JT-2LP-UBD-TB
d=315 mm
Brzine: 2

Brzina okrtaja 2900/1430 o/min
Protok: 4320/2124 m3/h

Potisak: 22 /5 N
N=0,92/0,23 kW; 400 V
Buka 59 dB(A) na 3 m

GPT.-3.14
Garažni potisni ventilator

Flakt Woods tip 31 JT-2LP-UBD-TB
d=315 mm
Brzine: 2

Brzina okrtaja 2900/1430 o/min
Protok: 4320/2124 m3/h

Potisak: 22 /5 N
N=0,92/0,23 kW; 400 V
Buka 59 dB(A) na 3 m

GPT.-3.15
Garažni potisni ventilator

Flakt Woods tip 31 JT-2LP-UBD-TB
d=315 mm
Brzine: 2

Brzina okrtaja 2900/1430 o/min
Protok: 4320/2124 m3/h

Potisak: 22 /5 N
N=0,92/0,23 kW; 400 V
Buka 59 dB(A) na 3 m

GPT.-3.16
Garažni potisni ventilator

Flakt Woods tip 31 JT-2LP-UBD-TB
d=315 mm
Brzine: 2

Brzina okrtaja 2900/1430 o/min
Protok: 4320/2124 m3/h

Potisak: 22 /5 N
N=0,92/0,23 kW; 400 V
Buka 59 dB(A) na 3 m

ø900

PP rešetka u vratima 325x225
pri dnu

PP rešetka u vratima 325x225
pri vrhu

PP rešetka u vratima 325x225
pri dnu

PP rešetka u vratima 325x225
pri dnu

PP rešetka u vratima 325x225
pri dnu

PP rešetka u vratima 325x225
pri dnu

PP rešetka u vratima 325x225
pri vrhu

OAH1-L 425x225
385 m³/h

LDC Ø200x600

TV.SPR.R4.-3
L=385 m3/h
Ht=250 Pa

Kanalni ventilator
Systemair tip KVK Silent 160 EC

N=122 W; 230 V
Buka 44 dB(A) na 3 m

Reulator MTP10

OV.SPR.R4.-3
L=385 m3/h
Ht=250 Pa

Kanalni ventilator
Systemair tip KVK Silent 160 EC

N=122 W; 230 V
Buka 44 dB(A) na 3 m

Reulator MTP10

ZOV 100
40 m³/h

ZOV 100
30 m³/h

ZOV 100
20 m³/h

ZOV 100
20 m³/h

ZOV 100
20 m³/h

ZOV 100
30 m³/h

ZOV 100
20 m³/h

ø100

ø100 ø100 ø125 ø125 ø100

ø100

ø160
RZ-C
Ø200

ZOV 100
30 m³/h

ZOT 100
30 m³/h

ø100

ZOV 100
25 m³/h

ZOV 100
25 m³/h

ZOV 100
25 m³/h

ZOV 100
25 m³/h

ZOV 100
30 m³/h

ZOV 100
25 m³/h

ZOV 100
20 m³/h

ø125
ø125 ø125

ø100

ø160

ø100

ø160

ø100

ø100

ø200 ø200

ø200

RZ-C
Ø100

OAV1-L 625x125
300 m³/h

150x200

250x250

Rešetka u vratima
pri podu Aef=0,28 m2

OAV1-L 625x125
300 m³/h

OV.GM-3.R4
L=1000 m3/h

Ht=150 Pa
Kanalni ventilator

Systemair tip RS400-200 L sileo
N=228 W; 230 V

Buka 54 dB(A) 3 m
Tiristor REE1

OAH1-L 625x325
1000 m³/h

PP rešetka u vratima 325x225
pri dnu

OV.SP
L=150 m3/h
Ht=150 Pa

Kanalni ventilator
Systemair tip K 125 XL sileo

N=56 W; 230 V
Buka 44 dB(A) na 3 m

Tiristor REE1

PPZ C3.-3.1
297x197

AFZM 297x197
150 m³/h

OAH1-L 225x125
150 m³/h

4x AFZV 1785x1200
Luk=22534 m3/h

4x AFZV 1885x1200
Luk=23785 m3/h

2x AFZV 1585x1200
Luk=10000 m3/h

2x AFZV 985x1200
Luk=6214 m3/h

AFZV 1885x1200
5946 m³/h

AFZV 1785x1200
5634 m³/h

2x AFZV 1185x1200
Luk=7476 m3/h

AFZV 1585x1200
5000 m³/h

ø200
ø200

Električni grijač
Vortice Microsol 2000

N=2 kW; 230 V

GPT.-3.7
Garažni potisni ventilator

Flakt Woods tip 31 JT-2LP-UBD-TB
d=315 mm
Brzine: 2

Brzina okrtaja 2900/1430 o/min
Protok: 4320/2124 m3/h

Potisak: 22 /5 N
N=0,92/0,23 kW; 400 V
Buka 59 dB(A) na 3 m

GPT.-3.10
Garažni potisni ventilator

Flakt Woods tip 31 JT-2LP-UBD-TB
d=315 mm
Brzine: 2

Brzina okrtaja 2900/1430 o/min
Protok: 4320/2124 m3/h

Potisak: 22 /5 N
N=0,92/0,23 kW; 400 V
Buka 59 dB(A) na 3 m

GPT.-3.9
Garažni potisni ventilator

Flakt Woods tip 31 JT-2LP-UBD-TB
d=315 mm
Brzine: 2

Brzina okrtaja 2900/1430 o/min
Protok: 4320/2124 m3/h

Potisak: 22 /5 N
N=0,92/0,23 kW; 400 V
Buka 59 dB(A) na 3 m

GPT.-3.8
Garažni potisni ventilator

Flakt Woods tip 31 JT-2LP-UBD-TB
d=315 mm
Brzine: 2

Brzina okrtaja 2900/1430 o/min
Protok: 4320/2124 m3/h

Potisak: 22 /5 N
N=0,92/0,23 kW; 400 V
Buka 59 dB(A) na 3 m

GPT.-3.11
Garažni potisni ventilator

Flakt Woods tip 31 JT-2LP-UBD-TB
d=315 mm
Brzine: 2

Brzina okrtaja 2900/1430 o/min
Protok: 4320/2124 m3/h

Potisak: 22 /5 N
N=0,92/0,23 kW; 400 V
Buka 59 dB(A) na 3 m

Rešetka u vratima
pri podu Aef=0,11 m2

Rešetka u vratima
pri podu Aef=0,11 m2

Rešetka u vratima
pri podu Aef=0,11 m2

Rešetka u vratima
pri podu Aef=0,11 m2

OV.GM-3.C2.3
L=380 m3/h
Ht=150 Pa

Kanalni ventilator
RUCK tip RS 200
N=100 W; 230 V

Buka 56 dB(A) na 1 m
Tiristor ETY 15

ø200

ø160

OAH1-L 425x125
190 m³/h

OAV1-L 425x125
190 m³/h

OV.GM-3.C2.1
L=380 m3/h
Ht=150 Pa

Kanalni ventilator
RUCK tip RS 200
N=100 W; 230 V

Buka 56 dB(A) na 1 m
Tiristor ETY 15

ø200

ø160

OAH1-L 425x125
190 m³/h

OAV1-L 425x125
190 m³/h

OAH1-L 425x225
380 m³/h

OAH1-L 425x225
380 m³/h

OV.GM-3.C2.4
L=380 m3/h
Ht=150 Pa

Kanalni ventilator
RUCK tip RS 200
N=100 W; 230 V

Buka 56 dB(A) na 1 m
Tiristor ETY 15

ø200

ø160

OAH1-L 425x125
190 m³/h

OAV1-L 425x125
190 m³/h

OV.GM-3.C2.2
L=380 m3/h
Ht=150 Pa

Kanalni ventilator
RUCK tip RS 200
N=100 W; 230 V

Buka 56 dB(A) na 1 m
Tiristor ETY 15

ø200

ø160

OAH1-L 425x125
190 m³/h

OAV1-L 425x125
190 m³/h

OAH1-L 425x225
380 m³/h

OAH1-L 425x225
380 m³/h

Rešetka u vratima
pri podu Aef=0,11 m2

Rešetka u vratima
pri podu Aef=0,11 m2

Rešetka u vratima
pri podu Aef=0,11 m2

Rešetka u vratima
pri podu Aef=0,11 m2

Rešetka u vratima
pri podu Aef=0,22 m2

OV.GM-3.C3.3
L=380 m3/h
Ht=150 Pa

Kanalni ventilator
RUCK tip RS 200
N=100 W; 230 V

Buka 56 dB(A) na 1 m
Tiristor ETY 15

ø200

ø160

OAH1-L 425x125
190 m³/h

OAV1-L 425x125
190 m³/h

OV.GM-3.C3.1
L=380 m3/h
Ht=150 Pa

Kanalni ventilator
RUCK tip RS 200
N=100 W; 230 V

Buka 56 dB(A) na 1 m
Tiristor ETY 15

ø200

ø160

OAH1-L 425x125
190 m³/h

OAV1-L 425x125
190 m³/h

OAH1-L 825x225
810 m³/h

OAH1-L 425x225
380 m³/h

OAH1-L 425x225
380 m³/h

OV.GM-3.C3.5
L=810 m3/h
Ht=150 Pa

Kanalni ventilator
RUCK tip RS 250L
N=192 W; 230 V

Buka 57 dB(A) na 1 m
Tiristor ETY 15

ø160

OAH1-L 425x125
200 m³/h

OAV1-L 425x125
205 m³/h

OV.GM-3.C3.4
L=380 m3/h
Ht=150 Pa

Kanalni ventilator
RUCK tip RS 200
N=100 W; 230 V

Buka 56 dB(A) na 1 m
Tiristor ETY 15

ø200

ø160

OAH1-L 425x125
190 m³/h

OAV1-L 425x125
190 m³/h

OV.GM-3.C3.2
L=380 m3/h
Ht=150 Pa

Kanalni ventilator
RUCK tip RS 200
N=100 W; 230 V

Buka 56 dB(A) na 1 m
Tiristor ETY 15

ø200

ø160

OAH1-L 425x125
190 m³/h

OAV1-L 425x125
190 m³/h

OAH1-L 425x225
380 m³/h

OAH1-L 425x225
380 m³/h

OAH1-L 425x125
200 m³/h

OAV1-L 425x125
205 m³/h

ø250 ø160

ø250

ø200

Rešetka u vratima
pri podu Aef=0,11 m2

Rešetka u vratima
pri podu Aef=0,11 m2

Rešetka u vratima
pri podu Aef=0,18 m2

Rešetka u vratima
pri podu Aef=0,11 m2

Rešetka u vratima
pri podu Aef=0,11 m2

OV.GM-3.R1.3
L=380 m3/h
Ht=150 Pa

Kanalni ventilator
RUCK tip RS 200
N=100 W; 230 V

Buka 56 dB(A) na 1 m
Tiristor ETY 15

ø200

ø160

OAH1-L 425x125
190 m³/h

OAV1-L 425x125
190 m³/h

OV.GM-3.R1.1
L=380 m3/h
Ht=150 Pa

Kanalni ventilator
RUCK tip RS 200
N=100 W; 230 V

Buka 56 dB(A) na 1 m
Tiristor ETY 15

ø200

ø160

OAH1-L 425x125
190 m³/h

OAV1-L 425x125
190 m³/h

OAH1-L 425x225
380 m³/h

OAH1-L 425x225
380 m³/h

OV.GM-3.R1.4
L=380 m3/h
Ht=150 Pa

Kanalni ventilator
RUCK tip RS 200
N=100 W; 230 V

Buka 56 dB(A) na 1 m
Tiristor ETY 15

ø200

ø160

OAH1-L 425x125
190 m³/h

OAV1-L 425x125
190 m³/h

OV.GM-3.R1.2
L=380 m3/h
Ht=150 Pa

Kanalni ventilator
RUCK tip RS 200
N=100 W; 230 V

Buka 56 dB(A) na 1 m
Tiristor ETY 15

ø200

ø160

OAH1-L 425x125
190 m³/h

OAV1-L 425x125
190 m³/h

OAH1-L 425x225
380 m³/h

OAH1-L 425x225
380 m³/h

ø200

ø250

OAH1-L 625x125
315 m³/h

OAV1-L 625x125
315 m³/h

OV.GM-3.R1.5
L=630 m3/h
Ht=150 Pa

Kanalni ventilator
RUCK tip RS 250
N=100 W; 230 V

Buka 59 dB(A) na 1 m
Tiristor ETY 15

OAH1-L 425x225
380 m³/h

OAH1-L 625x225
630 m³/h

Okrugla žaluzija⌀125

Nadžbukni ventilator
Macio tip ER-AP 60

L=60 m3/h
Ht=190 Pa

N=21 W ; 230 V
+ vremenska sklopka za
intervalno uključivanje

IVZ 10

Rešetka u vratima 325x225
pri dnu

Rešetka u vratima 325x225
pri dnu

Nadžbukni ventilator
Macio tip ER-AP 60

L=60 m3/h
Ht=190 Pa

N=21 W ; 230 V
+ vremenska sklopka za
intervalno uključivanje

IVZ 10

Okrugla žaluzija⌀125

Rešetka u vratima
pri podu Aef=0,11 m2

Rešetka u vratima
pri podu Aef=0,11 m2 Rešetka u vratima

pri podu Aef=0,11 m2

Rešetka u vratima
pri podu Aef=0,11 m2

Rešetka u vratima
pri podu Aef=0,11 m2

OV.GM-3.R3.3
L=380 m3/h
Ht=150 Pa

Kanalni ventilator
RUCK tip RS 200
N=100 W; 230 V

Buka 56 dB(A) na 1 m
Tiristor ETY 15

ø200

ø160

OAH1-L 425x125
190 m³/h

OAV1-L 425x125
190 m³/h

OV.GM-3.R3.1
L=380 m3/h
Ht=150 Pa

Kanalni ventilator
RUCK tip RS 200
N=100 W; 230 V

Buka 56 dB(A) na 1 m
Tiristor ETY 15

ø200

ø160

OAH1-L 425x125
190 m³/h

OAV1-L 425x125
190 m³/h

OV.GM-3.R3.4
L=380 m3/h
Ht=150 Pa

Kanalni ventilator
RUCK tip RS 200
N=100 W; 230 V

Buka 56 dB(A) na 1 m
Tiristor ETY 15

ø200

ø160

OAH1-L 425x125
190 m³/h

OAV1-L 425x125
190 m³/h

OV.GM-3.R3.2
L=380 m3/h
Ht=150 Pa

Kanalni ventilator
RUCK tip RS 200
N=100 W; 230 V

Buka 56 dB(A) na 1 m
Tiristor ETY 15

ø200

ø160

OAH1-L 425x125
190 m³/h

OAV1-L 425x125
190 m³/h

OAH1-L 425x225
380 m³/h

OAH1-L 425x225
380 m³/h

ø200

ø160

OAH1-L 525x125
240 m³/h

OAV1-L 525x125
240 m³/h

OV.GM-3.R3.5
L=480 m3/h
Ht=150 Pa

Kanalni ventilator
RUCK tip RS 200
N=100 W; 230 V

Buka 56 dB(A) na 1 m
Tiristor ETY 15

OAH1-L 525x225
480 m³/h

OAH1-L 425x225
380 m³/h

OAH1-L 425x225
380 m³/h

Okrugla žaluzija⌀125

Nadžbukni ventilator
Macio tip ER-AP 60

L=60 m3/h
Ht=190 Pa

N=21 W ; 230 V
+ vremenska sklopka za
intervalno uključivanje

IVZ 10

Rešetka u vratima 325x225
pri dnu

Okrugla žaluzija⌀125

Nadžbukni ventilator s ugrađenom
metalnom protupožarnom zapornom žaluzinom

Macio tip ER-APB 60
L=60 m3/h
Ht=190 Pa

N=21 W ; 230 V
+ vremenska sklopka za intervalno uključivanje

IVZ 10

Okrugla žaluzija⌀125

Nadžbukni ventilator
Macio tip ER-AP 60

L=60 m3/h
Ht=190 Pa

N=21 W ; 230 V
+ vremenska sklopka za
intervalno uključivanje

IVZ 10

Rešetka u vratima 325x225
pri dnu

Rešetka u vratima 325x225
pri dnu

Okrugla žaluzija⌀125

Nadžbukni ventilator
Macio tip ER-AP 60

L=60 m3/h
Ht=190 Pa

N=21 W ; 230 V
+ vremenska sklopka za
intervalno uključivanje

IVZ 10

Rešetka u vratima 325x225
pri dnu

Okrugla žaluzija⌀125

Nadžbukni ventilator
Macio tip ER-AP 60

L=60 m3/h
Ht=190 Pa

N=21 W ; 230 V
+ vremenska sklopka za
intervalno uključivanje

IVZ 10

Rešetka u vratima 325x225
pri dnu

Okrugla žaluzija⌀125

Nadžbukni ventilator
Macio tip ER-AP 60

L=60 m3/h
Ht=190 Pa

N=21 W ; 230 V
+ vremenska sklopka za
intervalno uključivanje

IVZ 10

Rešetka u vratima 325x225
pri dnu

Okrugla žaluzija⌀125

Nadžbukni ventilator
Macio tip ER-AP 60

L=60 m3/h
Ht=190 Pa

N=21 W ; 230 V
+ vremenska sklopka za
intervalno uključivanje

IVZ 10
Okrugla žaluzija⌀125

Nadžbukni ventilator s ugrađenom
metalnom protupožarnom zapornom žaluzinom

Macio tip ER-APB 60
L=60 m3/h
Ht=190 Pa

N=21 W ; 230 V
+ vremenska sklopka za intervalno uključivanje

IVZ 10

Okrugla žaluzija⌀125

Nadžbukni ventilator s ugrađenom
metalnom protupožarnom zapornom žaluzinom

Macio tip ER-APB 60
L=60 m3/h
Ht=190 Pa

N=21 W ; 230 V
+ vremenska sklopka za intervalno uključivanje

IVZ 10

Rešetka u vratima 325x225
pri dnu

Okrugla žaluzija⌀125

Nadžbukni ventilator s ugrađenom
metalnom protupožarnom zapornom žaluzinom

Macio tip ER-APB 60
L=60 m3/h
Ht=190 Pa

N=21 W ; 230 V
+ vremenska sklopka za intervalno uključivanje

IVZ 10

Okrugla žaluzija⌀125

Nadžbukni ventilator s ugrađenom
metalnom protupožarnom zapornom žaluzinom

Macio tip ER-APB 60
L=60 m3/h
Ht=190 Pa

N=21 W ; 230 V
+ vremenska sklopka za intervalno uključivanje

IVZ 10

300x250

150x200

OAH1-L 825x125
400 m³/h

Rešetka u vratima 325x225
pri dnu

Okrugla žaluzija⌀125

Nadžbukni ventilator
Macio tip ER-AP 60

L=60 m3/h
Ht=190 Pa

N=21 W ; 230 V
+ vremenska sklopka za
intervalno uključivanje

IVZ 10

Rešetka u vratima 325x225
pri dnu

Okrugla žaluzija⌀125

Nadžbukni ventilator
Macio tip ER-AP 60

L=60 m3/h
Ht=190 Pa

N=21 W ; 230 V
+ vremenska sklopka za
intervalno uključivanje

IVZ 10

Okrugla žaluzija⌀125

Nadžbukni ventilator
Macio tip ER-AP 60

L=60 m3/h
Ht=190 Pa

N=21 W ; 230 V
+ vremenska sklopka za
intervalno uključivanje

IVZ 10

Okrugla žaluzija⌀125

Nadžbukni ventilator s ugrađenom
metalnom protupožarnom zapornom žaluzinom

Macio tip ER-APB 60
L=60 m3/h
Ht=190 Pa

N=21 W ; 230 V
+ vremenska sklopka za intervalno uključivanje

IVZ 10

Okrugla žaluzija⌀125

Nadžbukni ventilator s ugrađenom
metalnom protupožarnom zapornom žaluzinom

Macio tip ER-APB 60
L=60 m3/h
Ht=190 Pa

N=21 W ; 230 V
+ vremenska sklopka za intervalno uključivanje

IVZ 10

PPZ R4.-3.2
Ø200

PPZ R4.-3.1
Ø200

SB Ø900

90JM/25/4/9/30

Nepovratna zaklopka ø900

Fleksibilni konektor ø900

Fleksibilni konektor ø900

SB Ø900

Zaštitna mrežica Ø900

Zaštitna mrežica Ø900
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